
Manual de Instalação

1. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Modelos de Luminárias Contemplados Neste Manual

Milão Varsóvia Viena Roma Equador

Este manual oferece informações sobre a instalação de balizadores e arandelas fixados na parede
ou piso da Oplus LED™

Tenha cuidado com a instalação de luminárias em parede
considerando perfuração em infraestrutura elétrica, hidráulica
ou dutos de ar condicionado. Verifique o projeto de
compatibilidade do ambiente.

A
Comercial Industrial

Aplicações 
Comuns

A instalação de luminárias fixadas em paredes ou
piso geralmente são feitas com buchas. As buchas
devem ser fixadas com perfuração através de
furadeira na parede, respeitando as dimensões dos
furos de sua respectiva luminária.



Em caso de dúvidas,
consulte-nos

2. MÉTODO DE INSTALAÇÃO

3. LIGAÇÃO DE DRIVERS

11 98889-3601

engenharia@oplusledbrasil.com

Ligação Modelo
On/Off

Ligação Modelo
TRIAC

Ligação Modelo
0-10V
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